Zaklad Kominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
-tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777897 - -
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2019-01-23

| ~ Opinia nr 00077/2019
Z wyhikéwlbr'zeprowad'z"ohych ogledzin-ekspertyzy urzadzef grzewczo kominowych w budynku
- mieszkalny potozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy Twércza 11 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspénota mieszkaniowa | przy ul. Twércza 11 .

Sporzadzona przez posiadajacegd wymagane uprawnienia mistrza Jozef Waszek w celu:
wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlgczenie

‘W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje: .

Podczas. kontroli przewodéw kominowych pracownicy Zacharlasz _Cie§lar , Marcin
Materna stwierdzili ze, w mieszkaniu nr 13 w lazience po zdemontowanurgazowego
’podgrzewacza na ciepla wod¢ mozna zamontowaé kociol CO gaz zamknigta kominors
spalania . Kociol CO gaz zamknigtg komorq spalania nalezy podlgczy¢ do przewodu
kominowego ‘gdzie obecnie podlaczony jest £azZowWy podgrzewacz na ciepla wode¢. W/w
przewod kominowy - nalezy zabezpieczy¢ wkladem komiowym koncentrycznym
Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje ‘wywiewng ',

Op1m¢ sporzgdzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzqdzeme Mlmstra Spraw Wewne;trznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przec1wpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terendw.

‘Potwierdzenie odbiorysepinii_

Data opinii i podpis: i [

- Uwagi:

1. Po dokonaniu pfopdnowanYCh "rhc;szqzan, 'nalekz'y' zglosié: do spréWdzénia Prawidtowosci
wykonywania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych. -
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Zaklad Kominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2019-02-25

Opinia nr 00281/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny potozonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Nad Niprem 2 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspolnota Mieszkaniowa przy ulicy Nad
Niprem 2 . Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jozef Waszek w
celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlgczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Podczas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 12 P. Stanislawa i Danuty Flak
pracownicy Zachariasz CieSlar , Marcin Materna stwierdzili ze, w lazience jest gazowy
podgrzewacz na ciepla wode¢ . Po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza na ciepig wode
w lazience mozna zamontowa¢ CO gaz zamknig¢ta komorg spalania i podlgczyé do
przewodu kominowego w ktérym obecnie podlaczony jest w/w podgrzewacz na cieplg wode
Przewéd kominowy nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym
koncentrycznym . Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje wywiewna . Wentylacji
lazienki zamontowany wentylator mechaniczny . W/w wentylator mechaniczny nalezy
zdemontowa¢ . Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje wywiewna . W mieszkaniu sy trzy
piece pokojowe kaflowe weglowe . W/w piece kaflowe weglowe nalezy odlgczyé od
przewodéw kominowych i rozebra¢ .

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.199r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw.
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Zaklad Kominiarski Waszek Spéika Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47 .

NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2019-02-01

Opinia nr 00147/2019

Z wynikoéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy Opatrznos$ci Bozej 20 dotyczaca
urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota mieszkaniowa przy ul. Pl
Op. Bozej 20 . Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jézef Waszek
w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlgczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Podczas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 7 P. Mariii Beck pracownicy
Zachariasz Cie§lar , Marcin Materna stwierdzili ze, w lazience jest gazowy podgrzewacz na
ciepla wodg . Po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza na ciepla wode w lazience mozna
zamontowa¢ CO gaz zamkni¢ta komory spalania i podlaczyé do przewodu kominowego w
ktérym obecnie podlaczony jest w/w podgrzewacz na ciepla wode . Przewéd kominowy
nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym koncentrycznym
Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje wywiewng . Pomieszczenie kuchni posiada
wentylacj¢ wywiewna . W mieszkaniu sg trzy piece pokojowe kaflowe weglowe . W/w piece
kaflowe weglowe nalezy odlaczy¢ od przewodéw kominowych i rozebraé .

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i
terenow.

Potwierdzenie odbioru opinii OpinigdpsvRz KOM! N’_(IARSI\<I
: 3 asze o v

(upragmigny é@é‘%@g{?@ll}&ﬁm@bum

Data opinii i podpis: ......ccvviviiernininnnnnn, Uprawnienia-gaz. do20r i eksploatacja

Nr D/148/159/14 Nr E[275/159/1{1

Uprawnienia went. mech./dozor i eksploatacja

Nr 2D/1442/354/14", l:.2E/1439/3$54/113,
. I

Uwagi: |

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia Prawidtowosci

00147/2019 Strona 1



Zaklad Kominiarski Waszek Spélka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroti, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz,waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim_ _(_Jechu_Kon_t}_i_@i}_lzy__ B

Ustron, 2019-02-01

Opinia nr 00141/2019

Z wynik6w przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzgdzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko-Biata przy ulicy Cieszyiiska 21 dotyczgca urzadzen
grzewezo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul Cieszyiiskiej
21 . Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jézef Waszek w celu:
wskazania przewoedu keminowego i usytuowania miejsea na podiagczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastepuje:

Podczas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 6 P. Agnieszki Gadowskiej
pracownicy Zachariasz Cie§lar , Marcin Materna stwierdzili z¢, w lazience jest gazowy
podgrzewacz na cieply wode . Po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza na cieply wode
w lazience mozna zamentowaé CO gaz zamknigty komory spalania i pedigezyé do
przewodu kominowego w ktérym obecnie pedlgczony jest w/w podgrzewacz na ciepla wode
+ Przewéd kominowy nalezy zabezpieczyé wkladem kominowym kwasoodpornym
koncentrycznym . Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje wywiewng . Pomieszczenie
kuchni posiada wentylacje wywiewny . W mieszkaniu sg trzy piece pokojowe kaflowe

weglowe . Wiw piece kaflowe weglowe nalezy odigczyé od przewodéw kominowych i
rozebraé.

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U.nr 121

poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow. i
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Zaklad Kominiarski Waszek Spolka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustrof, 2019-02-01

Opinia nr 00140/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Piotra Skargi 8-8a dotyczaca
urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul.
Piotra Skargi 8-8a . Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jozef
Waszek w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Podczas Kkontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 2 P. Zbigniewa Talik
pracownicy Zachariasz CieSlar , Marcin Materna stwierdzili Ze, w lazience jest gazowy
podgrzewacz na ciepla wode¢ . Po zdemontowaniu gazowego podgrzewacza na ciepla wode
w lazience mozna zamontowaé¢ CO gaz zamkni¢ta komora spalania i podlaczyé do
przewodu kominowego w ktérym obecnie podlaczony jest w/w podgrzewacz na ciepla wode
Przewod kominowy nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym
koncentrycznym . Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje wywiewna . Pomieszczenie
kuchni posiada wentylacj¢ wywiewna . W mieszkaniu s3 trzy piece pokojowe kaflowe
weglowe . W/w piece kaflowe weglowe nalezy odlaczyé od przewodéw ksminowych i
rozebrac.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999: (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow.
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Zaklad Kominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

_ZLzeizo_ny w Beskidzkim Cechu Eoriini_alzy

Ustron, 2019-02-05

Opinia nr 00157/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy Przybyly 11 dotyczaca urzadzen
grzewezo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosei przy
ul. Przybyly 11 . Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jézef
Waszek w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podlaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podczas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 2 P. Anny Kolodziej
pracownicy Zachariasz Cie§lar » Marcin Materna stwierdzili 7e, mieszkanie nr 2 jest
mieszkaniem dwuczesciowym . w pierwszej czeSci mieszkanie jest wentylacja kuchni i
wentylacja lazienki gazowy podgrzewacz na cieply wode w lazience oraz piec pokojowy
weglowy . W drugiej cze¢Sci mieszkania jest wentylacja kuchni gazowy podgrzewacz na
ciepla wode w kuchni oraz dwa piece pokojowe kaflowe weglowe . Po zdemontowaniu
gazowego podgrzewacza na ciepla wod¢ w kuchni w drugiejczesci mieszkania mozna
zamontowaé CO gaz zamkni¢ta komors spalania i podiaczyé do przewodu Kkominowego w
ktérym obecnie podlaczony jest w/w podgrzewacz na ciepla wode . Przewéd kominowy
nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym koncer:trycznym
Pomieszczenie kuchni posiada wentylacje wywiewng . w W pierwszej czesci mieszkania
nalezy zdemontowaé gazowy podgrzeacz cieplej wody w lazience . Otwor po w/w
podgrzewaczu nalezy zamurowaé . W mieszkaniu sg trzy piece weglowekaflowe . W/w
piece weglowe kaflowe nalezy odlaczy¢ od przewodéw kominowych i rozebra¢ .

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994¢ (Dz.U. nr 89 poz. 414),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999¢ (Dz.U. nr 74

poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw inieszkalnych.
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