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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania  obejmuje szatke gazomierza . doprowadzenie gaze do  kotla

dwufunkeyjnego z zamknieta komora spalania w lokalu mieszkalnym nr 7A

Podstawa opracowania jest:
e umowa, zlecenie nr 1/08/2019
e uzgodnienie z wlascicielem —Zarzadca budynku
® ustalenia z Inwestorem, koncepcja,
® mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
® inwentaryzacja stanu obecnego,
e obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia techniczno — budowlane,
e opinia kominiarska nr 241B/2019 z dnia 29-03-2019
®  warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki,
® warunki techniczne przylaczenia Gazowni z 17.07.2019,

® Obliczenia zapotrzebowania mocy cieplnej dla CO.

2. Instalacja gazowa

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi ok 50 m’, natomiast kubatura ok 150m3 m’.
Budynek jest budowla trzykondygnacyjna o wysokosci ok. 13 m, natomiast wysokosé kondygnacji
wynosi h=3,2 m.

Przeliczono ilo$¢ mocy cieplnej lokalu ustugowego w celu dostosowania odpowiednich
érednic przewodow gazowych.

Obliczenia strat ciepta wykonano za pomoca programu ArCADia Termocad.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna instalacji centralnego ogrzewania

wynosi - Qc = 7880 W = 8 kW

Budowe instalacji gazowej nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu o odpowiednich érednicach
przedstawionych na zalaczonych rysunkach . Na rzucie zaznaczono odcinki przeznaczone do
ulozenia w rurach ochronnych

Obok istniejacej szafki gazowej, znajdujacej si¢ na péinocnej j elewacji budynku nalezy
zamontowac projektowana skrzynke gazowa wraz z gazomierzem miechowym G4 R130. Do

istniejacego przytacza gazowego nalezy wykona¢ wcinke za kurkiem gtéwnym i doprowadzié



gazocigg do projektowanego gazomierza umieszczonego w szafce 60x60x30cm ., Gazomierz
zabezpieczy¢ kurkami odcinajacymi.

Gazociag nalezy prowadzi¢ na elewacji budynku oraz w warstwie podsufitowej lokali
uzytkowych. Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w tulei ochronnej. W pomieszczeniu komérki
oraz lokalu uzytkowym rurocigg prowadzi¢ w warstwie podsufitowej w rurze ochronnej, oraz
zabudowac plyta z karton-gipsu ze wzgledu na uzytkowanie pomieszczenia.

Wykona¢ podejscie od strony przyziemia do projektowanego kotla w pomieszczeniu
kochni (parter) o mocy 24 kW oraz kuchni 4 palnikowej 11 kW .

Przed kazdym urzadzeniem odbiorem gazowym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
Wewnetrzna instalacja gazowa prowadzona bedzie ze spadkiem co najmniej 3%eo.

Dodatkowo do pieca nalezy doprowadzi¢ zimng wodg¢ z istniejacej instalacji prowadzonej w $cianie
przewodem np. z PP o $rednicy @ 25x3,5 oraz przewidzie¢ odprowadzenie kondensatu rurociggiem
PCV @320/ @32 do istniejacej kanalizacji réwniez zlokalizowanej w zewnetrznej $cianie kuchni .
Wode ciepla nalezy doprowadzi¢ réwniez do punktu zasilania instalacji cw z istniejgcego bojlera
przewodem dn20 . Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej lub
polietylenowe;j.

Istniejacy przewdd spalinowy nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym spalinowo-
powietrznym ,,rura w rurze” o $rednicy ¥80/125. Powietrze potrzebne do spalania gazu zaciggane
bedzie sponad dachu przewodem powietrzno-spalinowym ,rura w rurze”, ilo$¢ powietrza
potrzebna do spalania gazu to ok 30 m’/h. Na przewodzie spalinowym istniejace wyloty boczne
nalezy zamurowac, natomiast wykonaé¢ wylot gérny. Obecnie brak wentylacji grawitacyjnej kuchni
Kratkg wentylacyjng w pomieszczeniu kuchni zabudowaé na przewodzie spalinowym po
odlaczeniu pieca weglowego w pokoju . Przewdd spalinowy wyczyscié 1 wyfrezowaé .

Dodatkowo w lazience dobudowaé przewdéd wentylacyjny d150 a na wylocie zabudowaé
nasade typu H lub nasade kominowa obrotowa

Powierzchnia pomieszczenia lokalizacji kotta 2funkcyjnego - kuchni wynosi 10,8 m?
wysoko$é 2,68 m, kubatura 28,9 m’.

Dla urzadzen z zamknigta komora spalania minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym

instalowany jest kociot wynosi 6,5 m’, a wysoko$é 2,2 m. Warunek jest spetniony.

3. SPRAWY BHP, P-POZ IINNE

3.1.Przed wejéciem na budowg nalezy spenetrowac istniejgce instalacje szczegdlnie
w miejscach podlaczen.

3.2.Montaz przewodéw nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
i przepisami.
3.3.W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ si¢ do aktualnie obowiazujacych

przepiséw bhp, a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku.w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych i montazowych

(Dz. U. Nr 47 poz 401).
3.4.Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem

oraz

obowiazujagcymi  przepisami

w tym zakresie obowigzujacymi, a takze w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.5 WYKONANIE INSTALACJI POWIERZAC TYLKO FIRMOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE, DOSWIADCZENIE, REFERENCIJE I KADRY

Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI.

3.6.Projekt jest oparty o konkretne materiaty i urzadzenia, lecz nie wyklucza to stosowania

innych o poréwnywalnych parametrach technicznych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Materiaty montazowe.
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S. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1. Zakres prac
Przygotowanie i przekazanie placu budowy.
Wykonanie izolacji cieptochronnej.
Montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania - 1kpl.
Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej do gazomierza i odbiornika (kotla).
Montaz przewoddw spalinowych i wentylacyjnych.
5.2. Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac
Podlaczenie elektryczne pieca, ew wentylatoréw wspomagajacych.
Instalacja gazowa.
Roboty izolacyjne.
5.3. Zagrozenia
Praca w obiekcie czynnym.
Prace spawalnicze.
Prace z urzadzeniami mechanicznymi,
Prace na wysokosci /na dachu/.
5.4. Szkolenia pracownikéw
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami spawalniczymi.
Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z pracami w poblizu instalacji gazowych.
Przeszkolenie pracownikéw w zwiazku z pracami na wysokosci.
5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wlasciwa organizacja budowy.
Zastosowanie na placu budowy wlasciwej tacznosci telefonicznej zwiazanej z powiadamianiem
o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.
Zapewnienie warunkéw szybkiej ewakuacji placu budowy.
5.6. Sprawy BHP
W trakcie wykonywania instalacji nalezy stosowac si¢ do aktualnie obowigzujacych
przepiséw bhp a zwlaszcza przestrzega¢ Rozp. MI z dnia 6 lutego 2003roku w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych i montazowych (Dz.

U. Nr 47 poz 401).

Projektowal:  mgr inz. Kazimierz Sowa z
nr upr bud. 60/82 B-B

w specj. instal. 1 urzadzen sanitarnych



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany budowy instalacji gazu

dla kotla dwufunkcyjnego z zamkni¢tg komorg spalania” przy ul.

Partyzantéw 74 m 7A w Bielsku Bialej; opracowany zostal zgodnie
z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane art. 20 ust 4 oraz zgodnie
z przepisami, normami, normatywami dot. projektowania instalacji sanitarnych oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Erawnienia budowlane do projekiow
na podst. § 4 usf. 2, § 7 § §p 15’ ust, 1'
usl. sl a i b
w zakrac'a iastalacji sanitarnych
cras sieti ~eac'rych | qazow-ch

N1 ewid, 80/3% 3-8

Projektant:  Kazimierz Sowa { ;{ / omgr inz. Kazimierz Sowa

Bielsko-Biata 09.2019r.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Bielsku-Biatej

ul. Grazyriskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata
tel. 32 398 50 00
gazownia.bielsko.biala@psgaz.p!

tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W102/0000076604/00001/2019/00000

Jarostaw Platek
ul. Partyzantéw 74/7A
43-300 Bielsko-Biata

Bielsko-Biata, 17.07.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.07.2019 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. 22018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek mieszkalny, adres:

Bielsko-Biata, ul. Partyzantéw 74/7a
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m3/h}];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego ci$nienia.

6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata Partyzantow 74
7. Ciénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzenn |tgczna moc urzadzen
kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lcw.)
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 11 1 11
taczna moc [kKW] 35

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
QOddzial Zaklad Gazowniczy w Zahrzu ul. Szczedé Boze 11, 41-800 Zabrze
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ZAKLAD KOMINTARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKELAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-03-29

OPINIA NR: 241B/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzeh grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
pofozonym w Bielsko-Biala przy Partyzantéw nr 74 m7a dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowos$ci podtaczenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

1.Podczas kontroli kominiarskiej stwierdzono ,ze pomieszczenie kuchni nie posiada wentylacji
grawitacyjnej. Brak mozliwosci wytypowania wolnego przewodu. W celu wykonania wentylacji
grawitacyjnej nalezy odtaczy¢ piec kaflowy z Lokalu m4 IIp oraz piece wolnostojace z lokalu m7a
od przewodu na rys. nr4. Przewdd nalezy wyczy$ci¢ mechanicznie oraz wyfrezowaé, uszczelnié
masg SKD. Po wykonaniu w/w robdt przewdd nalezy wykorzystaé jako wentylacje kuchni.

2. W celu podtaczenia pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego nalezy odtaczy¢ piec
kaflowy lokalu m4 IIp oraz piec kaflowy Lokalu uzytkowe Parter od przewodu na rys. nr 4. Przewod
posiada boczne wyloty na koronie komina. Nalezy zamurowaé boczne wyloty oraz wykué gdrne.
Przewod nalezy zabezpieczy¢ wkladem powietrzno spalinowym. Po wykonaniu w/w robot zezwala
sig na poditgczenie pieca gazowego 2-funkcyjnego w kuchni.

3. Pomieszczenie tazienki nie posiada wentylacji grawitacyjngj. Brak mozliwosci wytypowania
wolnego przewodu. Nalezy dobudowac kompletny przewéd wentylacyjny z rur ocieplonych o
srednicy fi-150 wraz z nasada typu H ponad dachem.

4. Na dzied kontroli sprawdzone przewody drozne, cigg dopuszczajacy.

5. Po wykonaniu w/w robét nalezy odda¢ do odbioru kominiarskiego.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektoéw
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(upraMiﬁbﬂyﬁ/l\ﬁmmmarski)
Data opinii i podpis: ........co...o........ Jarostaw Sfrzyi
Nr upr"2930/03

Uwagi: tel €06 364 525

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zgtosié¢ do sprawdzenia
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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dotyczy : Partyzantow74-instalacja gazowa

W zwiazku z projektowaniem instalacji gazowej na zlecenie Pana Jarostawa Platka , w
nawigzaniu do rozméw telefonicznych , uprzejmie prosze o uzgodnienie lokalizacji szafki gazo-
mierza oraz przebiegu przewodu gazowego zasilajgcego odbiory gazowe w mieszkaniu 7a w
budynku przy ul. Partyzantéw 74.
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