Zaklad Kominiarski Waszek Spélka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroi, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2017-04-03

Opinia nr 00501/2017

7 wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny potozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy 3-Maja 9a dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélinota Mieszkaniowa przy ul 3-Maja %a .
Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu:
inwentaryzacja przewodéw kominowych

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:
Podczas inwentaryzacji przewodéw kominowych pracownicy Wladystaw Dudek i Lukasz
Jarka stwierdzili ze :

biuro parter:

przewéd kominowy nr 22 CO gaz dwufunkeyjny zamknigta komora spalania

przew6d kominowy nr 23 wentylacja pomieszezenin gdzie zamontowany jest kociol CO gaz
w kuchni i ubikaecji brak wentylacji wywiewnej w/w pomieszezenia posiadajg wentylacje
nawiewny .

Mieszkanienr2Ip:

przew6d kominowy nr 3 piec pakojowy

przewéd kominowy nr 7 dwa piece pokojowe . Takie podigcenie jest mie prawidlowe .
Jeden z picy nalezy przelgezy¢ do wolnego przewodu kominoweg nr 8.

przew6d kominowy nr 23 wentylacja lazienki przewdéd kominowy indywidulany,

przew6d kominowy nr 24 gazowy podgrzewacz na cieply wod¢ przewdd kominowy
indywidualny,

przewdd kominowy nr 18 wentylacja kanchni, przewéd kominowy indywidualny.

W mieszkaniu w drzwiach lazienkowych suma otworéw mnie ma 220 em? . W drzwiach
Jazienkowych nalezy wykonaé wentylacje nawiewng o przekroju 220 cm?.

Mieszkanienr4 Yl p:

przew6d kominowy nr 3 podigezone sa dwa piece pokojowe , takie podlgczenie jest nie

prawidlowe . Jeden z picy nalezy przelaczy¢ do przewodu kominowego nr 1

przewéd kominowy nr 6 podiaczone s3 dwa piece pokojowe , takie podlgczenie jest nie

prawidlowe . Jeden z picy nalezy przelaczy¢ do przewodu kominowego nr 5.

przewéd kominowy nr 10 CO gaz przedpokéj , brak widadu keminowego kwasoodpornego
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. W/w przewéd kominowy nalezy zabezpieczyé wkladem kominowym kwasoodpornym .

w przedpokoju w ktérym zamontowany jest kociol CO gazowy brak wentylacji wywiewnej
wiw wentylacje nalezy podlaczy¢ do przewodu kominowego nr 11,

przewéd kominmowy nr 15 podgrzewacz gazowy na- cieply wode¢ laziemki, przewdd
kominowy indywidualny.

przewéd komivowy nr 16 wentylacja lazienki Ip m nr 4 oraz gazowy podgrzewacz na
cieplg wode lazienki ITI p mieszkanie nr 6 . Wentylacje¢ lazienki Ip m nr 4 naleZy przelyczy¢
do wolnego przewodu kominowego nr 14.

przew6d kominowy ur 17 wentylacja kuchnia, przewéd kominowy indywidualny.
mieszkaniu w drzwiach lazienkowych suma otworéw nie ma 220 cm? . W drzwiach
lazienkowych nalezy wykonaé wentylacje nawiewng o przekroju 220 cm? .,

Mieszkanie nr 6 Il p :

przewé6d kominowy nr 2 piec pokojowy,

przewo6d kominowy nr 4 piec pokojowy,

przewéd kominowy nr 5 podlgczone sy dwa piece pokojowe , takie podigczenie jest nie
prawidlowe . Jeden z picy nalezy przelaczy¢ do przewodu kominowego or 6,

przewdéd kominowy nr 13 wentylacja tazienki, przewéd kominowy indywidualny.

piec gazowy lazienka pozostawié w przewodzie kominowym nr 16 - przelaczenia wykonaé
w mieszkaniu nr 4.

w mieszkaniu w drzwiach lazienkowych suma otworéw nie ma 220 cm? . W drzwiach
lazienkowych nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng o przekroju 220 cm? .

w ubikacji brak wentylacji wywiewnej, w/w pomieszczeniu brak urzadzen gazowych.

Mieszkanienr 311 p :
przewdd kominowy nr 12 keminek

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw  technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenow.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i s

Uwagi: i Y DISINA ossresssimessessyane

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzaf, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia Prawidlowosci
wykonywania | funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.
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Zaklad Kominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustrof, ul. Wantuty 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2017-04-03
Rysunek Nr 00072/2017

Data wykonania 2017-04-03

Nazwa wiasciciela posesji: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul 3-Maja 9a
Adres wiasciciela posesji: 43-300 Bielsko-Biala ul. 3-Maja 9a

Adres posesji: 43-300 Bielsko-Biala ul. 3-Maja 9a

Opis: inwentaryzacja przedwodéw kominowych

Legenda

14 m wolny

18 m piec pokojowy pokdj Il p mieszkanie nr 6

24 m 24 m dwa piec poko II p mmieszkanie nr 4

17 m piec pokojowy pokdj IIl p mieszkanie nr 6

12 m dwa piece pokojowe pokoje Il p mieszkanie nr 6
24 m dwa piece pokojowe pokoje Il p mieszkanie nr 4
17 m dwa piece pokojowe pokoje I p mieszkanie nr 2
17 m wolny

odpowietrzenie strychu

8 m CO gaz przedpokdj II p mieszkanie nr 4

8 m wolny

10 m wolny 10 m kominek II p mieszkanie n 3

13 m 13 m wentylacja lazienki IIl p mieszkanie ar 6

8 m wolny

25 m gaz tazienki II p mieszkanie nr 4

25 m gaz taz Il p miesz nr 6 i wentylacja taz Il p miesz nr 4
24 m wentylacja kuchni IT p mieszkanie nr 4

17 m wentylacja kuchni I p mieszkanie nr 2

13 m kuchai kuchni III p mieszkanie nr 6

11 m wolny

16 m CO gaz zamknigtg komora spalania biuro parter
23 m wentylacja biuro parter
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Zaklad Kominiarski Waszek Spélka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2017-11-10

Opinia nr 01431/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko-Biala przy ulicy 3-Maja 9a dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul 3-Maja 9a .
Sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu:
inwentaryzacja przewodéw kominowych

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje: .

Podczas kontroli przewodéw kominowych stwierdzono, Ze: Mieszkanie nr 6 Il p :

przewéd kominowy nr 2 piec pokojowy,

przew6d kominowy nr 4 piec pokojowy,

przew6d kominowy nr 5 piec pokojowy,

przew6d kominowy nr 6 wykonano przelacznie do w/w przewodu kominowego pieca
pokojowego,

przewéd kominowy nr 13 wentylacja lazienki, przewéd kominowy indywidualny.

przewéd kominowy nr 14 spalinowy lazienka, przewéd kominowy indywidualny,
wykonano przelgczenie. Istnieje mozliwos¢ podlgczenia do wiw przewodu kominowego
kotla gazowego zamknigta komors spalania w tym celu nalezy przewéd kominowy
zabezpieczy¢é wkiadem kominowym 80mm, pobdr powietrza wykonaé z przestrzeni
pomigdzy wkladem kominowym, a istniejacym przewodem kominowym.

Po wykonaniu ogrzewania gazowego w mieszkaniu piece pokojowe naleZy odigczy¢ od
przewodéw kominowych i rozebraé, W drzwiach lazienkowych nalezy wykonaé wentylacjg
nawiewna o przekroju 220 em?.

W ubikacji brak wentylacji wywiewnej, w/w pomieszczeniu brak urzadzen gazowych.

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrzaych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw i innych obiektéw budowlanych i

terendw.
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